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 مقدمــــة

تشجيع  في   2030 المملكة  رؤية  أهداف  تحقيق  في  كخطوة  التحديث  هذا  يأتي 
الاستثمار في هذا القطاع المهم من خلال توفير مواقع مناسبة للاستثمار، وضبط 
عملية التطوير، مما سيكون له تأثير إيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري 
للمدينة، والحد من التأثير السلبي على حركة المرور في المدينة، وتعزيز السلامة 
المرورية. وأن تواكب المشاريع التطويرية في قطاع المطاعم والمطابخ طموحات 

والقرى. للمدن  والهيكلية  الاستراتيجية  المخططات  وأهداف 



الفصل الأول
النطاق وحدود التطبيق
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اشتراطات المطاعم والمطابخ

النطاق وحدود التطبيق	- 

يوضح الإصدار الحد الأدنى من المتطلبات الفنية التي ينبغي تطبيقها على المطاعم والمطابخ باختلاف أنواعها طبقاً للتصنيف 

الوارد في البند رقم )3( من هذا الإصدار، الواقعة ضمن المناطق الخاضعة للنظام البلدي، وتعتبر وزارة الشؤون البلدية والقروية 

هي الجهة المناط بها إصدار ومتابعة بتطبيق هذا الإصدار في كافة الأعمال ذات العلاقة، ولها الحق كذلك في شرح وتفسير 

بنود هذا الإصدار وإجراءاته ومتطلباته، ولا يعتمد أي تعديل في هذه الاشتراطات إلا بعد الموافقة عليه كتابياً من قبل الوزارة، 

ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الإصدار، وفي حال وجود تعارض يطبق كود البناء السعودي ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

استثناءات التطبيق-1- 

يستثنى من تطبيق الاشتراطات الواردة بهذا الإصدار مركبات الطعام المتنقلة.



الفصل الثاني
مصطلحات وتعريفات
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اشتراطات المطاعم والمطابخ

مصطلحات وتعريفات	- 

الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الأمانة/ البلدية:
جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يقع الموقع في دائرة إشرافها، ويناط بها إصدار التراخيص اللازمة.

كود البناء السعودي:
هو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتعلق بها من أنظمة ولوائح تنفيذية   وملاحق تخص البناء والتشييد لضمان السلامة 

والصحة العامة، ويشير هذا الاشتراط إلى أرقام البنود في نسخة كود البناء السعودي 2018م.

 اشتراطات التنظيم المكاني:
الاشتراطات البلدية التي توضح الارتدادات والارتفاعات ونسبة البناء ومواقف السيارات والأسوار..إلخ. 

 مساحة الموقع )الأرض(:
هي المساحة الكلية لأي قطعة أرض والمحصورة داخل حدودها.

 عرض الشارع :
هي المسافة الأفقية بين حدود الملكية على جانبي الشارع.

نسبة البناء:
الموقع  مساحة  على  المربع  بالمتر  الأرضي  بالدور  عليه  البناء  المسموح  الأقصى  الحد  مساحة  قسمة  لناتج  المئوية  النسبة 

التنظيم. بعد  المربع  بالمتر  الإجمالية 

الارتدادات:
المسافات الفاصلة بين حدود المبنى وحدود ملكية الموقع.

الدور الأرضي:
هو الدور الذي لا يزيد ارتفاع منسوب أرضيته )النهائي( )وجه بلاط الأرضية(عن 20.- متر من منسوب منتصف رصيف الواجهة التي 

فيها المدخل الرئيسي.

دور القبو:
هو دور أو أكثر يكون أسفل حدود الدور الأرضي فقط ولا يزيد منسوب أعلى سقفه عن 1.20 متر من منسوب منتصف رصيف 

الواجهة التي فيها المدخل الرئيسي، ويسمح بعمل مدخل/مخرج دور القبو للأرض الواقعة على أكثر من شارع على جميع تلك 

الشوارع.

دور الميزانين:
هو دور متوسط بين أرضية وسقف أي فراغ، ولا تتجاوز مساحته ثلث مساحة الطابق الموجود به، ويسُمح بزيادة هذه المساحة 

إلى نصف مساحة الطابق الذي يتوفر به نظام إطفاء آلي وإنذار صوتي معتمد.
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صافي الارتفاع الداخلي للدور:

هو صافي المسافة الرأسية من مستوى تشطيب أرضية الطابق حتى منسوب السطح السفلي لسقفه الظاهر.

إجمالي مساحة البناء:
المكشوفة،  الداخلية  والأفنية  المناور  باستثناء  المسقوفة،  المباني  جميع  مساحة  وتشمل  المبنى  أدوار  مساحة  مجموع 

القبو(. )أدوار  الأرض  تحت  السيارات  مواقف  وأدوار  الميزانين  وأدوار  المفتوحة،  والمظلات 

الشخص ذو الإعاقة:
كل شخص مصاب بإعاقة تؤدي إلى قصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو العقلية أو الحسية أو الحركية أو 

النفسية أو إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الإعاقة.

المواصفات القياسية السعودية:

هي المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
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اشتراطات المطاعم والمطابخ



الفصل الثالث
تصنيفات المطاعم 

والمطابخ
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اشتراطات المطاعم والمطابخ

تصنيف المطاعم والمطابخ 	- 

المطاعم ذات المباني المستقلة:	. 

هي المطاعم التي تعُد وتقدم الوجبات داخل مبنى المطعم وخارجه، والتي تقام على قطعة/ قطع أرض/أراضي مستقلة، 

بحيث يخصص كامل المبنى كمطعم )دون إشراك أي أنشطة أخرى( تجارية أو سكنية.

مطاعم الوجبات السريعة ذات المباني المستقلة:	. 

السيارات، وتقام على قطعة/ قطع  أو من خلال خدمة  الوجبات السريعة داخل مبنى المطعم  هي مطاعم تعد وتقدم 

مستقلة. أرض/أراضي 

مطاعم 	سفل المباني المختلطة:	. 

أو  )إداري  المختلط  الاســـتخدام  ذات  مباني  داخل  وتقع  وخارجـــه،  المطعم  داخل  الوجبـــات  وتقدم  تطبخ  مطاعم  هي 

تجاري/سكني(، مثل: مطاعم الوجبات السريعة، البوفيهات، المطاعم.

مطاعم داخل المجمعات والمراكز التجارية )Mall(:د. 

هي مطاعم تقع داخل المجمعات التجارية / المراكز التجارية مثل: الأكشاك، المطاعم بمختلف أنواعها.

المطابخ:	. 

هي الأماكن المخصصة لطبخ الوجبات فقط، دون تقديم الوجبات داخلها.



الفصل الرابــع
اشتراطات التنظيم المكاني
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اشتراطات المطاعم والمطابخ

اشتراطات التنظيم المكاني 	- 

الموقع	1- 

تكـون مواقع  المطاعم والمطابــخ على الشــوارع  المخصصــة للاســتخدام التجاري،أو بمنطقة تجارية.

مساحة الموقع	21 

يتم تحديد مساحات قطع الأراضي التي سيقام عليها المطعم/ المطبخ، أو مساحة المحلات التي تستخدم لأنشطة المطعم/ المطبخ 

بناءً على قدرة المستثمر وحجم الاستثمار. 

نسبة البناء	1- 

1 . Planning( التخطيطية  المنطقة  ضمن  بها  المعمول  البناء  وضوابط  بأنظمة  التقيد  يلزم  المستقلة  والمطابخ  المطاعم 

والقرى. للمدن   )Zone

المناطق التي ليس لها مخططات معتمدة أو تقع خارج النطاق العمراني، يتم تطبيق أنظمة وضوابط البناء المعمول بها . 2

لأقرب مدينة أو قرية. 

المطابخ في الفنادق وقاعات المناسبات )قصور الأفراح( تلتزم بأنظمة البناء المعمول بها لتلك الأنشطة.. 3

ارتفاع المباني وعدد الأدوار	1	 

المطاعم والمطابخ ذات المباني المستقلة:. -

الالتزام بعدد الأدوار وفق مخططات البناء المعتمدة للمنطقة التي يقع فيها المطعم/ المطبخ.

المطاعم داخل المجمعات التجارية )Mall( والمراكز التجارية:. 2

الالتزام باشتراط المجمعات والمراكز التي توجد بها.

في المناطق التي ليس لها مخططات معتمدة:. -

 تتبع لاشتراطات أقرب مدينة أو مركز تابعة له.

الارتدادات	1- 

يلزم التقيد بأنظمة وضوابط البناء المعمول بها حسب المنطقة التخطيطية )Planning Zone( ضمن المدينة أو المركز، وفي 

حال عدم توفرها، يكون الارتداد الأمامي خمس عرض الشارع بحد أدنى 3م وحد أقصى 6م، ولا يقل الارتداد عن المجاورين عن 3م.

الأسوار	1- 

يلزم عمل أسوار على حدود الموقع للمطاعم والمطابخ ذات المباني المستقلة من جهة الجوار السكني الملاصق فقط، بارتفاع 

لا يقل عن 2.4م.
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مواقف السيارات	1- 
جدول رقم )	1-(: مواقف السيارات

عدد المـواقـف المطلـوبــــة*نــوع النشـــــاط

موقف/ 25م2 من المساحة المبنيةمطاعم ذات مباني مستقلة

موقف/ 70م2 من المساحة المبنيةمطابخ ذات مباني مستقلة

موقف/ 50م2 من المساحة المبنيةمطاعم الوجبات السريعة في مباني مستقلة

لا يشترط، ضمن مواقف المول/المركز التجاريمطاعم داخل )المولات/المراكز التجارية(

موقف/25 م2  ) بحد أدنى موقف(مطاعم 	سفل المباني المختلطة

* يحق لأمين المنطقة فقط استثناء عدم توفر العدد الكافي من المواقف بحد 	قصى 0-% فقط، وذلك وفق ظروف المنطقة 

التخطيطية ضمن المدينة 	و المركز، وحسب الكثافات العمرانية والسكانية وقربها من محطات النقل العام. 
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اشتراطات المطاعم والمطابخ



الفصل الخامس
الاشتراطات الفنية
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اشتراطات المطاعم والمطابخ

الاشتراطات الفنية 	- 

الوزارة . 1 بوكالة  الغذائية  للمواد  العامة  الإدارة  وإصدارات  لوائح  وجميع  السعودي،  البناء  كود  متطلبات  بتطبيق  الالتزام 

الغذائية. والمنشآت  الأغذية  بسلامة  الخاصة  البلدية  للشؤون 

الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ للمباني )المستقلة( من قبل مكاتب استشارية مؤهلة من قبل . 2

وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك التنفيذ بواسطة مقاولين مؤهلين ومعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين.

الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات الفنية التالية:. 3

الاشتراطات المعمارية-1- 
يلــزم الفصــل بــين غرفــة التحضــير وغرفــة الغســيل، وكذلــك الفصــل بــين المطبــخ "مــكان إعــداد" وصالــة الطعــام " وأماكــن . 1

الجلــوس" مــع توفــير التهويــة المطلوبــة.

ــام رواد . 2 ــوفة أم ــة ومكش ــخ واضح ــم والمطاب ــخ" في المطاع ــام "الطب ــداد الطع ــير وإع ــة التحض ــون منطق ــأن تك ــزام ب الالت

المطعــم أو المطبــخ، ويمنــع نهائيــاً حجبهــا عــن أنظــار الزبائــن، ويمكــن اســتخدام زجــاج شــفاف لا يحجــب الرؤيــة، ولايســمح 

بتظليــل الزجــاج نهائيــاً، وفي حــال كانــت منطقــة الطبــخ والتحضــير في الــدور الثــاني فيلــزم اســتخدام كامــيرات مربوطــة 

بشاشــات خارجيــة لنقــل أعــمال الطبــخ والتحضــير لــرواد المطعــم.

يلزم الفصل بين منطقة تجهيز وطهي الطعام ومنطقة مستودع الوقود ومواد التنظيف.. 3

يلزم الفصل التام بين غرفة حمام العمال وبين أماكن تحضير الطعام.. 4

يلزم توفير مرحاض واحد لكل 75رجلاً ومرحاض واحد لكل 75 سيدة وحوض لكل 200شخص طبقاً للمعدلات الموضحة بالباب . 5

)29( من كود البناء السعودي العام )SBC-201( بحد أدنى مرحاض واحد وحوض غسيل واحد للرجال وآخر للنساء مع ضرورة 

الفصل بين مداخل دورات مياه الرجال والنساء.

يسمح بوجود مسلخ داخل المطبخ في المراكز التي ليس بها نقاط ذبح )مسالخ(، على أن يتم تكسية أرضيته وجميع جدرانه . 6

بالبلاط الأبيض، مع تطبيق جميع اللوائح والاشتراطات الصحية ذات الصلة والصادرة عن الوزارة. 

ــود . 7 ــواد الوق ــب وم ــم والحط ــن الفح ــل لتخزي ــتودع منفص ــير مس ــزم توف ــب يل ــم أو الحط ــد الفح ــتخدام مواق ــة اس في حال

الأخــرى، عــلى أن يخصــص جــزء مســتقل منــه لتخزيــن مــواد التنظيــف والتطهــير، ويراعــى تخزيــن هــذه المــواد داخــل خزائــن 

ــات الســلامة والوقايــة مــن الحريــق  محكمــة الإغــلاق في حالــة عــدم وجــود مــكان آخــر لهــذا الغــرض، مــع تطبيــق متطلب

.)SBC-801( الــواردة بالاشــتراطات المذكــورة في كــود الحمايــة مــن الحرائــق الســعودي

الالتــزام بجميــع الاشــتراطات الــواردة بلائحــة الاشــتراطات الصحيــة الخاصــة بالتخزيــن المؤقــت للمــواد الغذائيــة في . 8

المســتودع، ووســائل نقلهــا، ولائحــة مســتودعات المــواد الغذائيــة الصــادرة عــن الإدارة العامــة للمــواد الغذائيــة بوكالــة 

ــة. ــؤون البلدي ــوزارة للش ال

إذا كان المطعم يقدم الشيشة: . 9

يلــزم أن تكــون غــرف تحضــير الشيشــة والموقــد مفصولــة تمامــاً عــن أماكــن تحضــير وطبــخ الطعــام، مــع ضرورة توفــير  9-1

مــراوح للتهويــة )شــفط(. 

يلزم فصل أماكن جلوس المدخنين عن أماكن غير المدخنين. 9-2

يلزم توفير غرف تجميع النفايات ووسائل وأنظمة التخلص منها. . 10

يلــزم تشــطيب الأرضيــات بمــواد غــير ممتصــة للســوائل، وســهلة التنظيــف، كــما يلــزم أن يكــون ســطح الأرضيــة ســهل الــرف . 11

بحيــث يمنــع تكويــن الــبرك المائيــة.

يلزم أن تكون أسطح الأبواب الداخلية صلبة ناعمة، ويمكن غسلها.. 12

ــوارض . 13 ــرات والق ــول الح ــع دخ ــب لمن ــبكي مناس ــلك ش ــزود بس ــار وت ــة والغب ــم الأترب ــع تراك ــة تمن ــذ بطريق ــم النواف تصم



22

)ويســتثنى مــن ذلــك النوافــذ المخصصــة لتقديــم الخدمــة للســيارات(، وأن تكــون مــن مــواد غــير قابلــة للصــدأ ذات أســطح 

ملســاء يســهل تنظيفهــا.

الالتــزام بوضــع لوحــة مضــاءة عــلى مداخــل المطاعــم داخــل المــولات تتضمــن الاســم التجــاري، وفــق الأبعــاد الموضحــة . 14

)SBC- 201( في  الفصــل الرابــع مــن كــود البنــاء الســعودي العــام

يستثنى من الفقرة )14( أعلاه اللوحات الخاصة بمطاعم الوجبات السريعة العالمية.. 15

يسمح باستخدام دور القبو كمواقف سيارات وغرف خدمات فقط.. 16

وضــع المداخــن الخاصــة بالمطاعــم والمطابــخ، بعيــداً عــن الواجهــات الخارجيــة حفاظــاً عــلى المظهــر العــام للمبنــى، كــما . 17

يتــم تطبيــق متطلبــات تنفيــذ المداخــن الــواردة بالبــاب )5( مــن كــود البنــاء الســعودي )SBC-501(متضمنــة أنظمــة المداخــن 

والتهويــة وطــرد العــادم بالمطابــخ التجاريــة مــع مراعــاة منســوب أســطح المبــاني المجــاورة مــع ضرورة توجيــه المداخــن 

بعــد دراســة اتجــاه الريــاح الســائدة بالمنطقــة . 

الأمن والصحة والسلامة -1-1- 

الالتــزام بتزويــد جميــع المنشــآت بالأنظمــة اللازمــة للوقايــة مــن ومكافحــة الحريــق ومنــع انتشــار اللهــب حســب متطلبــات . 1

ــع  ــام )SBC-201( م ــعودي الع ــاء الس ــود البن ــن ك ــع م ــاب التاس ــق )SBC- 801(، والب ــن الحرائ ــة م ــعودي للحماي ــود الس الك

ــتعال  ــة للاش ــير قابل ــاء غ ــواد بن ــتخدام م ــة، واس ــلالم اللازم ــدرات والس ــارات والمنح ــروب والمس ــبل اله ــع س ــد جمي تحدي

ــعودية. ــية الس ــات القياس ــة للمواصف ــق ومطابق ــة للحري ومقاوم

الالتــزام بتوفــير ســلالم آمنــة للســطح حــال وجــود معــدات أعــلاه لإجــراء أعــمال الصيانــة المطلوبــة، مــع توفــير التجهيــزات . 2

اللازمــة لتريــف ميــاه الأمطــار.

عمــل أرضيــات المناطــق المكشــوفة و الأرصفــة الخارجيــة بميــول في اتجــاه الــرف لا تزيــد عــن 2% لتريــف الأمطــار وميــاه . 3

الغسيل.

عدم استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد كجلسات خارجية للمطاعم، ما لم يتم الترخيص بذلك.. 4

متطلبات الاستدامة وكفاءة الطاقة -21-1 

الالتــزام بتطبيــق متطلبــات الاســتدامة )ترشــيد اســتخدام الطاقــة والميــاه وإعــادة اســتخدام الميــاه المعالجــة، واســتخدام . 1

المــواد والخامــات المناســبة وغــير الضــارة بالبيئــة( في جميــع مراحــل المــروع ابتــداءً مــن مرحلــة التصميــم، ثــم التنفيــذ، 

وكذلــك أثنــاء التشــغيل، كــما يلــزم تحقيــق متطلبــات الفصــل الثالــث عــر الخاصــة بالاعتبــارات التصميمــة لترشــيد اســتخدام 

.)SBC-201( الطاقــة الــواردة بالاشــتراطات المذكــورة في كــود البنــاء الســعودي العــام

الالتــزام بتطبيــق المتطلبــات الخاصــة بأعــمال العــزل الحــراري الــواردة في الكــود الســعودي لترشــيد الطاقــة للمبــاني غــير . 2

.)SBC-201( مــن كــود البنــاء الســعودي العــام )(، والفصــل )720SBC-601( الســكنية

متطلبات الوصول الشامل -1-1- 

يلــزم تحقيــق متطلبــات ذوي الإعاقــة بهــدف تيســير وتســهيل حركتهــم وتهيئــة الأوضــاع والأبعــاد والفراغــات المناســبة . 1

ــل  ــب الدلي ــام )SBC-201( وحس ــعودي الع ــاء الس ــود البن ــن ك ــاب )11( م ــل )1009( والب ــات الفص ــاً لمتطلب ــتخدامهم طبق لاس

الإرشــادي للوصــول الشــامل – مركــز الملــك ســلمان لأبحــاث الإعاقــة.

يلــزم اســتخدام اللوحــات الإرشــادية في مجمعــات المطاعــم حســب مــا ورد بالفصــل )1009,10( مــن كــود البنــاء الســعودي . 2

ــا ورد  ــب م ــع حس ــاحات التجم ــروب وس ــالك اله ــه إلى مس ــروج للتوجي ــات الخ ــتخدام علام ــزم اس ــما يل ــام )SBC-201(، ك الع

.)SBC-201(مــن كــود البنــاء الســعودي العــام )بالفصــل )1013

يلــزم توفــير مواقــف ســيارات لــذوي الإعاقة بالقــرب مــن المداخــل الرئيســية والمصاعــد للمطاعم في المباني المســتقلة . 3
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اشتراطات المطاعم والمطابخ

بالأعــداد والنســب الموضحــة في الجــدول رقــم )5-1(  طبقــاً  لكــود البنــاء الســعودي العــام )SBC-201(، مــع الالتــزام بالأبعــاد 

والتجهيــزات الموضحــة بدليــل تصميــم مواقــف الســيارات المحــدث والصــادر عن الــوزارة.

توفــير 5% مــن عــدد المراحيــض وأحــواض غســيل الأيــدي لاســتخدام ذوي الإعاقــة بمــا لا يقــل عــن مرحــاض واحــد وحــوض . 4

واحــد، وضرورة توفــير حــوض إضــافي في حالــة وجــود حــوض واحــد فقــط ويقــع داخــل دورة ميــاه لــذوي الإعاقــة طبقــاً 

.)SBC-201 ( مــن كــود البنــاء الســعودي )لمتطلبــات البــاب )11

جدول رقم )	-	(: عدد مواقف سيارات ذوي الإعاقة 

الحد الأدنى للمواقف المطلوبة إجمالي عدد المواقف

25-11

50-262

75-513

100-764

150-1015

200-1516

300-2017

400-3018

500-4019

2% من مجموع المواقف 1,000-501

20 موقفاً، بالإضافة إلى موقف واحد لكل 100موقف بعد الـ 1,000 موقفأكثر من 1,000 موقف

الاشتراطات الإنشائية-21 

ــمال . 1 ــع الأع ــائية )SBC-301-306(  في جمي ــزاء الإنش ــعودي -الأج ــاء الس ــود البن ــات ك ــتراطات ومتطلب ــق اش ــزام بتطبي الالت

الملزمــة مــن فحــص واختبــارات التربــة وحســاب الأحــمال والتصميــم الإنشــائي في مبــاني المطاعــم والمطابــخ المســتقلة 

ــاءً عــلى تعهــد استشــاري معتمــد مــن قبــل وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة. وبن

الالتــزام بتطابــق التصميــم الإنشــائي للتصميــم المعــماري ومتطلبــات التخصصــات الأخــرى مثــل الأعــمال الكهربائيــة . 2

والميكانيكيــة.

الاشتراطات الكهربائية-1- 
تطبــق أحــكام هــذه الاشــتراطات عنــد تصميــم وتنفيــذ وتركيــب وتشــغيل وصيانــة كل الأنظمــة والأجهــزة والتركيبــات الكهربائيــة 

وأنظمــة التيــار الخفيــف للمبــاني والمنشــآت المحــددة ضمــن نطــاق هــذا الاشــتراط.

الالتزام بتطبيق كل المتطلبات الكهربائية في كود البناء السعودي مشتملاً على:. 1

المتطلبــات الكهربائيــة للأمــن والســلامة الــواردة في كــود البنــاء العــام )SBC-201( بمــا يشــمل البنــد رقــم )907( الخــاص أ. 

بنظــام كشــف وإنــذار الحريــق، والبنــد رقــم )1008( الخــاص بإضــاءة مســارات الهــروب، والفقــرات رقــم )1013.3 و 1013.5و 

1013.6( الخاصــة بإضــاءة علامــات الهــروب، والفصــل رقــم )27( الخــاص بالمتطلبــات الكهربائيــة، والفقــرة رقــم )1205.3( 

الخاصــة بالإضــاءة الاصطناعيــة. 
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متطلبــات الكــود الكهربــائي )SBC-401( بمــا يشــمل الفصــل رقــم )54( الخــاص بنظــام التأريــض، والفصــل رقــم )83( الخاص ب. 

بمتطلبــات التركيبــات الكهربائيــة لأنظمــة الكشــف والحمايــة مــن الحريــق، والقســم الرابــع الخــاص بمتطلبــات الحمايــة 

والســلامة، والقســم الخامــس الخــاص بتصميــم وتنفيــذ الأعــمال والتركيبــات الكهربائيــة مشــتملاً عــلى متطلبــات العــزل 

اللازمــة للكابــلات والأســلاك، والفصــل رقــم )718( الخــاص بالمطاعــم.

ــير ج.  ــاني غ ــة للمب ــيد الطاق ــود ترش ــواردة في ك ــة ال ــة الكهربائي ــة للأنظم ــاءة الطاق ــات كف ــار متطلب ــذ في الاعتب الأخ

الســكنية )SBC-601( بمــا يشــمل الفصــول رقــم )9 و UM-SECTION 9( الخــاص بنظــام الإضــاءة.

ــروف . 2 ــتمر فى الظ ــل المس ــل العم ــف لتحم ــار الخفي ــة التي ــة وأنظم ــة الكهربائي ــمال والأنظم ــة الأع ــم كاف ــزام بتصمي الالت

ــدول  ــاد بالج ــع الاسترش ــعودي )SBC-401( م ــاء الس ــود البن ــن ك ــس م ــم الخام ــات القس ــب متطلب ــة وحس ــة المحيط المناخي

رقــم )11.1( بالفصــل الحــادي عــر مــن كــود البنــاء الســعودي )SBC-601( بخصــوص درجــات حــرارة الهــواء المحيطــة عــلى أن 

يتــم توضيــح ذلــك في المســتندات الكهربائيــة المقدمــة.

الالتــزام بــأن تحتــوي المســتندات الكهربائيــة المقدمــة عــلى مخططــات التصميــم التفصيليــة والمواصفــات الفنيــة للمــواد . 3

المســتخدمة لكافــة الأنظمــة الكهربائيــة وأنظمــة التيــار الخفيــف، وتكــون معتمــدة مــن مكتــب هنــدسي معتمــد مــن قبــل 

المديريــة العامــة للدفــاع المــدني. 

الالتــزام بــأن تكــون المواصفــات الفنيــة للمــواد والأعــمال الكهربائيــة مطابقــة لأحــدث إصــدار مــن مواصفــات الهيئــة . 4

الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة SASO، وأن يتــم توضيــح ذلــك في المواصفــات المقدمــة.

ــدات . 5 ــن المع ــا( ع ــة وغيره ــرة الكهربائي ــع الدائ ــل وقواط ــح الفص ــمل مفاتي ــاء )وتش ــل الكهرب ــائل فص ــير وس ــزام بتوف الالت

ــاً  ــا، طبق ــة له ــة اللازم ــة الميكانيكي ــراء الصيان ــد إج ــراد عن ــان للأف ــير الأم ــرض توف ــة، بغ ــد الكهربائي ــة والمصاع الميكانيكي

.)SBC-401( ــعودي ــاء الس ــود البن ــن ك ــم )53-6.3( م ــد رق ــات البن لمتطلب

الالتــزام بــأن تكــون لوحــات وغــرف ومحطــات الكهربــاء الخارجيــة المخصصــة لتغذيــة المــروع، داخــل حــدود الموقــع الخــاص . 6

بالمــروع للمطاعــم والمطابــخ المســتقلة.

ــق أدوات أو . 7 ــن طري ــا إلا ع ــم فتحه ــة، ولا يت ــم مقفل ــات التحك ــية ولوح ــاء الرئيس ــع الكهرب ــات توزي ــون لوح ــأن تك ــزام ب الالت

ــف. ــن التل ــة م ــة ومحمي ــن مخصص ــة في أماك ــات الكهربائي ــود اللوح ــى وج ــلى أن يراع ــة، ع ــح خاص مفاتي

ــزة . 8 ــات الأجه ــة وحاوي ــير المعدني ــل المواس ــوفة مث ــة المكش ــزاء المعدني ــة وكل الأج ــس الكهربائي ــض المقاب ــزام بتأري الالت

.)SBC-401( ــعودي ــاء الس ــود البن ــات ك ــاً لمتطلب ــولات طبق ــلات والمح ــل الكاب ــة وحوام ــات الكهربائي واللوح

الالتــزام بمتطلبــات المقابــس الكهربائيــة بداخــل المطابــخ المذكــورة في الفقــرات رقــم )55-6.4.1.3 و55-6.5.3.2( مــن كــود . 9

.)SBC-401( البنــاء الســعودي

الالتــزام بفصــل اللوحــات والتمديــدات الكهربائيــة الخاصــة بأنظمــة الطــوارئ )بمــا يشــمل إضــاءة مســارات وعلامــات الهــروب . 10

ــع  ــرى، م ــة الأخ ــي الأنظم ــن باق ــق( ع ــة الحري ــد مكافح ــق ومصع ــة الحري ــة مضخ ــق وتغذي ــذار الحري ــف وإن ــام كش ونظ

ــاع  ــة انقط ــة في حال ــات الكهربائي ــة والبطاري ــدات الكهربائي ــل المول ــن مث ــي مؤم ــاء احتياط ــدر كهرب ــير مص ــزام بتوف الالت

ــاء الســعودي. ــات كــود البن ــاء الأســاسي طبقــاً لمتطلب مصــدر الكهرب

الالتــزام بالمحافظــة عــلى فاعليــة أنظمــة الطــوارئ والتحقــق الــدوري مــن صلاحيــة المعــدات الخاصــة بهــا وعــدم فصــل . 11

التيــار الكهربــائي عنهــا في أي وقــت مــن الأوقــات.

في حالــة المطاعــم والمطابــخ المســتقلة، يلــزم تقديــم شــهادة تنســيق من مقــدم الخدمــة الكهربائيــة موضحاً بهــا التاريخ . 12

المتوقــع لإيصــال الخدمــة ومقــدار الطاقــة الكهربائيــة المطلوبــة وإمكانيــة ومتطلبــات التغذيــة ومــن ضمنهــا تحديــد مواقع 

ومســاحات غــرف الكهربــاء المطلوبــة عــلى مخططــات المبــاني والموقــع العــام، مــع الالتــزام بتصميــم شــبكات وأنظمــة 

الجهــد المنخفــض ولوحــات التوزيــع عــلى أســاس جهــد التوزيــع 3 أطــوار)230-\400 فولــت والــتردد 60 هرتــز(، إلا إذا تطلــب 

توفــير جهــد توزيــع مختلــف مــن قبــل مقــدم الخدمــة الكهربائيــة عــلى أن يكــون ذلــك واضحــاً في المســتندات المقدمــة.

ــود . 13 ــواردة بك ــة ال ــات الكهربائي ــق المتطلب ــزم تطبي ــة )Dumb-Waiter(، يل ــل الأطعم ــص لنق ــد مخص ــود مصع ــة وج في حال

ــوزارة.  ــن ال ــادر ع ــة الص ــلالم الكهربائي ــد والس ــل المصاع ــعودي ودلي ــاء الس البن
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الاشتراطات الميكانيكية -1	 
التأكــد مــن كفــاءة أنظمــة التهويــة والســــلامة للعمــل المســتمر 24 ســــاعة عنــد درجــة حــرارة لا تقــل عــن درجــات الحــرارة . 1

.)SBC-601( بالفصــل الحــادي عــر مــن كــود الطاقــة الســعودي )( المدرجــة بالجــدول رقــم )11.1DB MAX(

الالتــزام بــأن تكــون جميــع المواصفــات الفنيــة للأنظمــة الميكانيكيــة مطابقــة لمواصفــات الهيئــة الســعودية للمواصفــات . 2

.)SASO( والمقاييــس والجــودة

اشتراطات التهوية وتكييف الهواء -1	1- 

الالتــزام بتطبيــق متطلبــات كــود الميكانيــكا الســعودي )SBC-501( وخاصــةً البــاب رقــم )4(، والجــدول رقــم )403.3.1.1( متضمناً . 1

ــة  ــاً أنظم ــم )506، و507، و508( متضمن ــود رق ــم )5( البن ــاب رق ــخ، والب ــم والمطاب ــات بالمطاع ــة الفراغ ــد الأدنى لتهوي الح

المداخــن والتهويــة وطــرد العــادم المطلوبــة في المطابــخ التجاريــة، والبنــد رقــم )917( متضمنــاً متطلبــات معــدات الطبــخ.

الالتــزام بتطبيــق المتطلبــات الميكانيكيــة الــواردة في كــود البنــاء الســعودي العــام )SBC- 201( وبالخصــوص الفصــل رقــم . 2

.28

يــوصى بتجميــع ميــاه التكثيــف في المبــاني الجديــدة التــي تزيــد حمولــة التبريــد بهــا عــن )KW350( واســتخدامها لأغــراض . 3

الــري أو صناديــق طــرد المراحيــض.

اشتراطات الأعمال الصحية -1	21 

 الالتــزام بتطبيــق متطلبــات الكــود الصحــي الســعودي )SBC-701( فيــما يخــص التمديــدات الصحيــة وبالخصــوص الجــدول رقم . 1

)403.1( متضمنــاً الحــد الأدنى للتجهيــزات الصحيــة بالمبــاني التجاريــة، والبنــود رقــم )409( الخاصــة بغســالات الصحــون ورقــم 

ــات الصحيــة،  ــاً وحــدات الــرف للتركيب )413( الخاصــة بوحــدات التخلــص مــن فضــلات الطعــام، والجــدول رقــم )709.1( متضمن

والبنــد رقــم )1003.3( متضمنــاً متطلبــات فواصــل الشــحوم في المطابــخ.

2 ..)SBC-702( الالتزام بتطبيق متطلبات كود الرف الصحي الخاص السعودي

الالتــزام بتطبيــق متطلبــات الهندســة الصحيــة الــواردة في كــود البنــاء الســعودي العــام )SBC-201( وعــلى وجــه الخصــوص . 3

الفصــل رقــم )29(، والجــدول رقــم )2902.1(.

يوصى بتركيب نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية في المباني الجديدة التي تحتاج إلى مياه ساخنة للمستخدمين.. 4

اشتراطات 	عمال الوقاية والحماية من الحريق-1	1- 

ــق . 1 ــة الحري ــتلزمات مكافح ــص مس ــما يخ ــعودي )SBC-801( في ــق الس ــن الحرائ ــة م ــود الحماي ــات ك ــق متطلب ــزام بتطبي الالت

في البنــود التاليــة: البنــد رقــم )609( فيــما يخــص مداخــن المطابــخ، والبنــد رقــم )610( فيــما يخــص تخزيــن زيــوت الطهــي، 

ــة  ــورة الخاص ــة الخط ــاً لدرج ــا وفق ــم تحديده ــي يت ــة الت ــق المختلف ــة الحري ــة مكافح ــص أنظم ــما يخ ــع في ــل التاس والفص

.)SBC-201( ــام ــعودي الع ــاء الس ــود البن ــد بك ــف المعتم ــب التصني ــة حس ــات المختلف بالفراغ

التأكــد مــن فاعليــة أنظمــة مكافحــة الحريــق في جميــع المبــاني التجاريــة طبقــا لمتطلبــات كــود كــود الحمايــة مــن الحرائــق . 2

.)SBC-201( وحســب تصنيــف الخطــورة للمنشــأة المعتمــد بكــود البنــاء الســعودي العــام )SBC-801( الســعودي

ــون . 3 ــك، ويك ــلى المال ــاني ع ــل المب ــق داخ ــة الحري ــة مكافح ــلى أنظم ــة ع ــة والمحافظ ــب والصيان ــؤولية التركي ــع مس تق

المســتخدم مســؤولاً عــن إزالــة العوائــق مــن ممــرات الهــروب، والمحافظــة عــلى فاعليــة أنظمــة مكافحــة الحريــق في 

الجــزء المؤجــر لــه، مــع أهميــة التحقــق الــدوري مــن صلاحيــة المعــدات، وعــدم فصــل التيــار الكهربــائي عنهــا في أي وقــت 

مــن الأوقــات.

الالتــزام بــأن يكــون تصميــم أنظمــة مكافحــة الحريــق مــن قبــل مكتــب هنــدسي معتمــد في مجــال الوقايــة مــن الحريــق . 4

مــن قبــل المديريــة العامــة للدفــاع المــدني.



الفصل السادس
مواصفات المواد وجودة 

التنفيذ
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مواصفات المواد وجودة التنفيذ 	- 

مراعــاة متطلبــات مقاومــة المــواد والعنــاصر للحريــق كــما وردت بكــود البنــاء الســعودي العــام )SBC-201( للفئــة )A2( مــن . 1

اســتخدامات المطاعــم، ويســمح باســتخدام أنظمــة الطــلاء المقــاوم للحريــق للوصــول للمتطلبــات المحــددة بالكــود.

اعتــماد جميــع أعــمال الإشراف عــلى تنفيــذ المبــاني المســتقلة الجديــدة )الــوارد ذكرهــا في هــذا الإصــدار( طبقــاً للترخيــص . 2

والمخططــات المعتمــدة وتقريــر جســات واختبــارات التربــة، متضمنــة أعــمال تنفيــذ الأساســات والإنشــاءات وعمــل اختبــارات 

ضبــط الجــودة مــن قبــل مكتــب استشــاري مؤهــل لــدى وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.

عــدم الإضرار بالطــرق والمرافــق والبيئــة المحيطــة بالموقــع ) ممــرات المشــاة، المســارات المخصصــة للدراجــات الهوائيــة( . 3

ــع ضرورة الإشراف  ــا، م ــر وتأمينه ــب الحف ــند جوان ــات وس ــدوث أي تلفي ــال ح ــه ح ــيء إلى أصل ــاع ال ــن، وإرج أو المجاوري

الهنــدسي عــلى كافــة الأعــمال.

ــقالات، . 4 ــير الس ــل: توف ــات مث ــدوث إصاب ــدم ح ــن ع ــا يضم ــذ بم ــمال التنفي ــع أع ــة في جمي ــلامة المهني ــس الس ــق أس تطبي

ــة. ــة الواقي ــوذات والأحذي ــل: الخ ــلامة  مث ــائل الس ــد بوس ــمان التقي ــلالم، وض والس



الفصل السابع
التشغيل والصيانة
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التشغيل والصيانة 	- 

ــة الدوريــة والوقائيــة عــلى العنــاصر الإنشــائية وكافــة التجهيــزات والتمديــدات والتوصيــلات والمعــدات مــن 1.  إجــراء الصيان

كهربــاء وتركيبــات وأنظمــة ســلامة، ومتابعتهــا ضمــن خطــة زمنيــة تحفــظ بســجلات المنشــأة ويحــق لمنســوبي البلديــة أو 

الأمانــة الاطــلاع عليهــا   لضــمان الســلامة والصحــة العامــة في جميــع الأوقــات.

التدريب على خطة مواجهة الإخلاء أثناء الحريق أو الكوارث.2. 



الفصل الثامن
مدة التحديث، حقوق 

الملكية، الأدلة والكودات 
المرجعية
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مدة التحديث، حقوق الملكية، الأدلة والكودات المرجعية 	- 

مدة التحديث	1- 

يخضــع هــذا الاشــتراط للتحديــث أو الإضافــة طبقــاً لمــا هــو موضــح أدنــاه، وتصبــح كل التعديــلات أو الإضافــات جــزءاً لا يتجــزأ مــن هــذا 

الاشــتراط، ويكــون لهــا نفــس قــوة ونفــاذ هــذا الاشــتراط بعــد اعتمادهــا مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقروية.

يتم تحديث هذه الاشتراطات كل ثلاث سنوات بصورة دورية.. 1

استثناءً من البند رقم )1( أعلاه يمكن إجراء تحديثات أخرى إذا دعت الضرورة لذلك.. 2

يستثنى من تطبيق هذا الاشتراط كل المشاريع التي تم إصدار تراخيصها قبل صدور هذه الاشتراطات.. 3

تلُغي هذه الاشتراطات ما يتعارض معها من اشتراطات سابقة.. 4

حقوق الملكية	21 

لا يجــوز اقتطــاع جــزء مــن هــذه الاشــتراطات واســتخدامه بمفــرده، ولا يجــوز اســتخدام مكونــات الاشــتراط في أعــمال إخــراج . 1

إصــدارات أخــرى بــدون إذن كتــابي مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة.

تمــت مراعــاة قواعــد حــدود الملكيــة الفكريــة في إعــداد هــذا الاشــتراط، ويحتــوي في نهايتــه عــلى قائمــة بجميــع المراجع . 2

التــي تــم الرجــوع إليهــا عند إعــداده.

الأدلة والكودات المرجعية	1- 

إصدارات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.. 1

المقاييس البيئية -مقاييس مستويات الضوضاء -الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.. 2

الدليل الإرشادي للوصول الشامل -مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.. 3

كود البناء السعودي وخصوصاً إصداراته التالية:. 4

• Saudi Building Code - General )SBC-201(.

• Saudi Construction Code )SBC-301-306(.

• Saudi Electrical Code )SBC-401(.

• Saudi Mechanical Code )SBC-501(.

• Saudi Energy Code )SBC-601 Non-Residential Buildings(.

• Saudi Sanitary Code )SBC-701-702(.

• Saudi Fire Code )SBC-801(.
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الاشتراطات الفنية الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية في النواحي التالية:. 5

الاشتراطات الفنية لمواقف السيارات.أ. 

الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية.ب. 

العزل الحراري في المباني.ج. 

دليل تدقيق المخططات الهندسية للمباني السكنية والتجارية.د. 

ــآت . 6 ــة والمنش ــلامة الأغذي ــة بس ــة الخاص ــؤون الفني ــوزارة للش ــة ال ــة بوكال ــواد الغذائي ــة للم ــدارات الإدارة العام ــع إص جمي

ــا. ــين به ــة والعامل الغذائي

لائحة الاشتراطات الصحية للمطاعم والمطابخ وما في حكمها.. 7

لائحة الاشتراطات الصحية العامة لمحلات إعداد وتجهيز المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة.. 8

لائحة الاشتراطات الصحية للمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.. 9

لائحة إدارة وتشغيل المسالخ.. 10
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اشتراطات المطاعم والمطابخ








